
HECTRON Filtres NEPTUNE PLUS

nstallation

1 Réseau sous pression

Un réservoir à membrane (= ballon) de 50L min. est
installé en sortie du filtre.

Pompe Réseau sous pression

La pression du réseau doit être supérieure à la
pression de gonflage du ballon (1,5 Bar en
standard)

Ne pas réduire la section

2

Un réservoir à membrane (= ballon) de 50L min. est
installé en sortie du filtre.

Pompe Réseau sous pression

Contacteur manométrique, commandant la mise

Ne pas réduire la section
Le filtre est installé entre la pompe et le contacteur
manométrique

3

Un réservoir à membrane (= ballon) de 50L min. est
installé en sortie du filtre.

Pompe
Clapet de maintien en pression

Réglé pour une pression légèrement supérieure
à la pression de gonflage du ballon (1,5 Bar en
standard)

Ne pas réduire la section


